PGK 8p. z c.0.
ul. Krétka 1 , 26-300 Opoczno

Plywainia "OpoczyfeksFglg’s CZNIK NR. 3 HARMONOGRAM BADANIA WODY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 1.

ul. Biernackiego 4a, 26-300
NIP 7680003862

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
Jakim powinna odpowiada¢ woda na plywahiach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.0z.2016/

Termin i Krotnos$é w

Hosé Basen Basen Basen Pod basenie Woda z Razem
Badanie wody — od 01.01-31.12.2022r. terminie | terminéw do | sportowy rekreacyjny | schladzajacy wejscie natryskéw
konea roku | 1 (sauna)
Miejsce pobrania prébek wody Ilo§é
Ip WSKAZNIKI
BAKTERIOLOGICZNE
1 |Bakterie Escherichia coli-niecki miesiac 2 12 1 1 1 72
basenowe
2 | Bakterie Escherichia coli- wejscie | miesiac ' 1 12 3 36
wody do basenéw
3 | Pseudomonas aeruginosa - miesigc 2 12 1 1 1 72
niecki basenowe
4 | Pseudomonas aeruginosa - miesiac 1 12 3 36
wejscie pod basenie
5 Ogdlna liczba bakterii w 1 ml w miesiac 1 12 1 1 1 3 72
temp. 36£2°C po 48 godz.
6 |Legionella — wejscie pod basenie kwartat 1 4 3 12
7 |Legionella — niecki basenowe miesigc 1 12 12 12
8 |Legionella — woda z natryskéw rok 1 5 3
WSKAZNIKI
FIZYKOCHEMICZNE
9 | YTHM-/ kwartat | 1 4 1 1 1 3 24
np.:bromki, CHLOROFORM/
10 |azotany kwartat | 4 1 1 1 3 24
11 | Utlenialno$¢ — niecki basenowe miesiac 1 12 1 2 1 3 84
12 | Utlenialno$¢ — wodociag miesiac 2 12 24
13 |METNOSC WODY - kwartat ‘ 1 4 3 12
wejscie pod basenie
14 | METNOSC WODY- niecki miesige | -~ 1 12 1 1 1 36
basenowe )




PGK Sp. zo.o.
ul. Krétka 1 , 26-300 Opoczno

Kryta Plywalnia "Opoczyfieka Fala®
ul. Biernackiego 4a, 26-300 Ogoddnéy CZNIK NR. 4 HARMONOGRAM BADANIA WODY OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 r.

NIP 768000
7 3862 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

11.01.2022 | 25.01.2022 | 8.02.2022 : 22.02.2022 8.03.20?2_. _22.03.2022 5.04.2022 | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 24.05.2022 | 7.06.2022 21.06._2072“
Badanie wody — od 01.01-30.06.2022r.
| Ip WSKAZNIKI
BAKTERIOLOGICZNE
1 |Bakterie Escherichia coli-niecki | + + + + + + + + + + + +
basenowe
2 |Bakterie Escherichia coli- wejscie + + : + + + T
wody do basenéw
3 | Pseudomonas aeruginosa - + + + + + + + + + + + +
niecki basenowe _
4 | Pseudomonas aeruginosa - + ' + | + + + +
wejscie pod basenie | |
s Ogolna liczba bakterii w 1 ml w + + ‘ + + ' + +
temp. 36+£2°C po 48 godz. _ '
6 |Legionella — wejécie pod basenie + ‘
7 |Legionella — niecki basenowe + + . + + + +
8 |Lagionella— woda z natryskéw
WSKAZNIKI
FIZYKOCHEMICZNE
9 | Y THM-/ + +
np.:bromki, CHLOROFORM/ _
10 |azotany + N |
11 | Utlenialno$¢ — niecki basenowe + + + + + ' + +
12 | Utlenialno$¢ — wodociag + + + + + + + +
+ +

13 | METNOSC WODY -

wejécie pod basenie

14 | METNOSC WODY- niecki + + + + + +
basenowe -




PGK Sp. z 0.0.

ul. Krétka 1 , 26-300 Opoczno

Kryta Plywalnia "Opoczytiska Fala®
ul. Biernackiego 4a, 26-300 OpocZasdE.ACZNIK NR. 5§ HARMONOGRAM BADANIA WODY OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2022 r.

NIP 7680003862

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.0z.2016/

05.07.2622 19.07.2022 | 09.08.2022 | 23.08.2022

20.09.2022 | 4.10.2022

8.11.2022 | 22.11.2022 } 6.12.2022

6.09.2022 18.10.2022 20.12.2022
Badanie wody — od 01.07-31.12.2022r.
Ip WSKAZNIKI
_ BAKTERIOLOGICZNE
1 | Bakterie coli-niecki basenowe + + + + + + +
2 | Bakterie coli- wejscie wody do +
basenéw
3 |Pseudomonas aeruginosa - + + + + + + + + + +
niecki basenowe
4 | Pseudomonas aeruginosa - + + + + + +
! wejscie pod basenie
| 5 |Ogo6lna liczba bakterii w 1 ml w + + + + + +
. temp. 36:£2°C po 48 godz.
6 |Legionella — wejscie pod basenie
7 |Legionella — niecki basenowe + + + + + +
8 |Lagionella — woda z natryskow + :
WSKAZNIKI
FIZYKOCHEMICZNE
9 |TTHM-/ + ‘ N
np.:bromki, CHLOROFORM/
10 |azotany + +
11 |Utlenialno$¢ — niecki basenowe + + + +
12 | Utlenialno$¢ — wodociag + + + +
13  METNOSC WODY - + +
wejscie pod basenie ‘
14 |METNOSC WODY- niecki + + + + + ¥
basenowe |




PGK Sp. zs.0.

ul. Krétka | , 26-300 Opoczno

“Opoczyfiska Fale} A CZNIK NR. 6 WSKAZNIK BAKTERIOLOGICZNY LAGIONELLA — WODA Z NATRYSKOW

Kryta Plywalnia
ul. Biemackiego 44, 26-300 Opoczno

NIP 7680003862

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.oz.2016/

‘ Badanie wody — 05.07.2022

Ip

WSKAZNIK
BAKTERIOLOGICZNY

‘ 1

Lagionella — woda z
natryskéw

Natrysk-szatnia damska 1

Miejsce pobrania prébek wody

Natrysk-szatnia mgska 1

|

Natrysk

Natrysk-szatnia damska 2 | Natrysk-szatnia meska 2

Natrysk-sauna




PGK Sp. zo.0. ZALACZNIK NR. 7 DO HARMONOGRAMU BADANIA WODY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 1.
ul. Krétka 1. , 26-300 Opoczno

: Fala" Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
ul. BWNHI;S_;’ 4a, 23-83320 Opoczno Jakim powinna odpowiada¢ woda na plywaliach /Dz.U.z 2.12.2015r. P.0z.2016/
oznaczane kaidorazowo z wykonywaniem badai mikrobiologicznych w miejscu pobrania prébek wody
Termin | Krotno§é w | Ho$é terminéw Basen Basen Basen Pod basenie Razem
Badanie wody — od 01.01-31.12.2022r. terminie do konica roku sportowy rekreacyjny schladzajacy wejscie
(sauna)
Miejsce pobrania prébek wody Tlosé
Ip WSKAZNIKI |
FIZYKOCHEMICZNE |
1 | pH - niecki basenowe miesiac 2 12 1 1 1 72
2 |pH - wejscie pod basenie miesigc 1 12 ' 3 36
3 | Potencjal redox - niecki basenowe | miesigc 2 12 1 I 1 72
4 | Potencjal redox - wejscie pod miesiac 1 12 3 36
basenie
5 | Chlor wolny - niecki basenowe miesiac 2 12 1 1 1 72
6 | Chlor wolny - wejécie pod basenie | miesigc 1 12 3 36
| 7 | Chlor zwigzany - niecki basenowe miesiac 2 12 1 1 1 72
8 | Chlor zwigzany - wejécie pod miesigc 1 12 3 36
basenie |
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